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MEDIO AMBIENTE 

 
 

 
 

ASUNTO:   Análisis de control en grifo del consumidor ejercicio 2015, según 

R.D. 143/2003. 

 

 De acuerdo con el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano, desde este 

departamento de Medio Ambiente se procede, en el mes de octubre de 2015, a realizar las 

mediciones en diferentes zonas del municipio. 

 Una vez analizados los análisis se detectan dos anomalías en el nivel de nitritos de 

distintas ubicaciones. Se comunica al Canal de Isabel II dichas anomalías y se pide un 

nuevo análisis realizado por el Canal de Isabel II. En marzo de 2016 se reciben los 

resultados informando del cumplimiento de la normativa de la calidad del agua de los dos 

puntos analizados.  

 El presente Real Decreto tiene por objeto establecer los criterios sanitarios que 

deben cumplir las aguas de consumo humano y las instalaciones que permiten su 

suministro desde la captación hasta el grifo del consumidor y el control de éstas, 

garantizando la salubridad, calidad y limpieza, con el fin de proteger la salud de las 

personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de aguas. 

 Los parámetros a controlar en el grifo del consumidor son: olor, sabor, color, 

turbidez, conductividad, pH, plomo, amonio, bacterias coliformes, E. coli y material del que 

esté realizada la instalación. 

 Se realizan catorce medidas en edificios repartidos por el Municipio, como indica el 

Real Decreto anterior.  Los datos obtenidos son: 
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Ident. 

Toma 

PARÁMETROS BÁSICOS 

Parámetro Resultados 

obtenidos 

Valor paramétrico 
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-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43) (L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Hierro (PNT Nº MA-63) 

0.15 ± 0.02 mg/l 

<2mg/l Pt/Co 

145 ± 10 µS/cm a 20ºC 

0.27 ± 0.03 mg/l 

No se aprecia 

6.44 ± 0.15 

No se aprecia 

< 0.400 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

13.3 ± 3.2 µg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

200 µg/l 
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-Amonio (PNT Nº MA-39) 

 (Espectrofotometría UV-VIS)** 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Hierro (PNT Nº MA-63) 

0.19 ± 0.03 mg/l 

 

<2mg/l Pt/Co 

144 ± 10 µS/cm a 20ºC 

0.15 ± 0.02 mg/l 

No se aprecia 

6.45 ± 0.15 

No se aprecia 

< 0.400 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

14.0 ± 3.3 µg/l 

0,50 mg/l 

 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

200 µg/l 
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-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Cobre (PNT Nº MA-62) 

0.20 ± 0.03 mg/l 

<2 mg/l Pt/Co 

145 ± 10 µS/cm a 20ºC 

0.18 ± 0.03 mg/l 

No se aprecia 

6.44 ± 0.15 

No se aprecia 

<0.400UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

0.081 ± 0.025 mg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

2,0 mg/l 
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-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Cobre (PNT Nº MA-62) 

0.15 ± 0.02 mg/l 

<2 mg/l Pt/Co 

145 ± 10 µS/cm a 20ºC 

0.23 ± 0.03 mg/l 

No se aprecia 

6.52 ± 0.15 

No se aprecia 

< 0.400 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

0.054 ± 0.020 mg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

2,0 mg/l 
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-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Cobre (PNT Nº MA-62) 

0.19 ± 0.03 mg/l 

<2 mg/l Pt/Co 

152 ± 11 µS/cm a 20ºC 

0.26 ± 0.03 mg/l 

No se aprecia 

6.37 ± 0.15 

No se aprecia 

< 0.400 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

0.508 ± 0.104 mg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

2,0 mg/l 
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-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- -Cobre (PNT Nº MA-62) 

0.36 mg/l 

<5 mg/l Pt/Co 

118± 10 µS/cm a 20ºC 

< 0.05 mg/l 

No se aprecia 

7.6 ± 0.15 

No se aprecia 

< 0.50 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

<0.050 mg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

2,0 mg/l 
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-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Cobre (PNT Nº MA-62) 

0.26 ± 0.03 mg/l 

<2 mg/l Pt/Co 

140 ± 10 µS/cm a 20ºC 

0.11 ± 0.02 mg/l 

No se aprecia 

6.57 ± 0.15 

No se aprecia 

<0.400 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

<0.50 mg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

2,0 mg/l 
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-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Cobre (PNT Nº MA-62) 

<0.32 mg/l 

<5 mg/l Pt/Co 

120 ± 11 µS/cm a 20ºC 

<0,050 ± 0.11 mg/l 

1 

8.3 ± 0.15 

1 

<0,50 mg/l 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

<0.050 mg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

2,0 mg/l 
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-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Cobre (PNT Nº MA-62) 

0.18 ± 0.03 mg/l 

<2 mg/l Pt/Co 

145 ± 10 µS/cm a 20ºC 

0.22 ± 0.03 mg/l 

No se aprecia 

6.52 ± 0.15 

No se aprecia 

<0.400 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

<0.050 mg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

2,0 mg/l 

T
o

rr
ef

o
ru

m
 

-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Cobre (PNT Nº MA-62) 

0.26 ± 0.03 mg/l 

<2 mg/l Pt/Co 

138 ± 10 µS/cm a 20ºC 

0.20 ± 0.03 mg/l 

No se aprecia 

6.56 ± 0.15 

No se aprecia 

<0.400 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

<0.050 mg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

2,0 mg/l 
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-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Cobre (PNT Nº MA-62) 

0.38 ± 0.03 mg/l 

<2 mg/l Pt/Co 

147 ± 10 µS/cm a 20ºC 

0.21 ± 0.03 mg/l 

 No se aprecia 

6.47 ± 0.15 

No se aprecia 

<400 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

0.136 ± 0.035 mg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

2,0 mg/l 
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C
as

a 
d

e 
C

u
lt

u
ra

 
-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Cobre (PNT Nº MA-62) 

<0.10 mg/l  

<2 mg/l Pt/Co 

147 ± 10 µS/cm a 20ºC 

0.35 ± 0.05 mg/l 

 No se aprecia 

7.64 ± 0.15 

No se aprecia 

<0.400 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

< 0.050 mg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

2,0 mg/l 

C
en

tr
o

 d
e 

S
er

vi
ci

o
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S
o
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al

es
 

-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Cobre (PNT Nº MA-62) 

0.24 ± 0.03 mg/l  

<2 mg/l Pt/Co 

143 ± 10 µS/cm a 20ºC 

< 0.10 mg/l 

 No se aprecia 

6.49 ± 0.15 

No se aprecia 

<0.400 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

< 0.050 mg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

2,0 mg/l 

O
fi

ci
n

a 
P

eñ
as

ca
le

s 

-Amonio (PNT Nº MA-39) 

-Color (PNT Nº MA-35) 

-Conductividad (PNT Nº MA-43)(L.C.10 µS/cm) 

-Nitritos (PNT Nº MA-69) 

-Olor** 

-pH (PNT Nº MA-42) (L.C.2) 

-Sabor** 

-Turbidez (PNT Nº MA-36) (L.C.0.40 UNF) 

-Recuento de Coliformes totales (PNT MA-103: 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

- Recuento de Escherichia coli  (PNT MA-103; 

SCO/778/2009) (L.C. = 1ufc/100 ml) 

-Cobre (PNT Nº MA-62) 

0.24 ± 0.03 mg/l  

<2 mg/l Pt/Co 

143 ± 10 µS/cm a 20ºC 

0.29 ± 0.03 mg/l 

No se aprecia 

6.67 ± 0.15 

No se aprecia 

<0.400 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

< 0.050 mg/l 

0,50 mg/l 

15 mg/l Pt/Co 

2500 µS/cm a 20ºC 

0,5 mg/l 

3 A 25 º C índice de dilución 

6,5 – 9,5 

3 A 25 º C índice de dilución 

5 UNF 

0 ufc/100 ml 

 

0 ufc/100 ml 

 

2,0 mg/l 

 

El valor paramétrico es el especificado en el anexo I del R.D. 140/2003 para la calidad del agua de consumo humano. 

** El ensayo marcado no está amparado por la acreditación de ENAC. 

(e*): Recuento estimado; según ISO 8199 los recuentos por debajo de 4 ufc/placa deben ser informados como presencia y 

recuentos comprendidos entre 4 y 9 ufc/100 ml  se consideran estimados. 

L.C.: Límite de cuantificación.  
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DEPARTAMENTO 

 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es  facebook.com/Torrelodones.org  twitter.com/Torrelodones_wb 

 

 
DEPARTAMENTO 

A la vista de los resultados obtenidos los valores no superan los límites establecidos en el R.D. 

140/2003 y se da cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente. 

Lo que se informa a los efectos oportunos. 
 

EL TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE 
 

 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital  que consta en el lateral del documento. Código de autenticidad y 

verificación al margen) 
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